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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Робочою програмою дисципліни “Електробезпека в будiвництвi” для спеціа-
льності 7(8).0601010103 “Охорона працi в будiвництвi” передбачена самостійна ро-
бота студентів. Результати самостійної роботи повинні бути подані у вигляді контро-
льної роботи з вузлових питань курсу. 
Як завдання до самостійної роботи надається розробка організаційних заходів 
з охорони праці при виконанні робіт в електроустановках (ЕУ), опис та розрахунок 
захисного заземлення в електроустановках. В самостійній роботі студент повинен 
викласти принципи дії, описати типи й навести приклад конструкції захисного зазе-
млення та розрахувати захисний заземляючий пристрій відповідно до конкретних 
даних.   
Самостійна робота виконується студентом відповідно до даних методичних 
вказівок в окремому зошиті або на скріплених паперових аркушах формату А-4 і по-
винна мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назва міністерства і академії, кафе-
дри, назва завдання, спеціальність, курс та група, прізвище та ініціали студента, но-
мер залікової книжки та прізвище викладача, який веде дисципліну). Виконання кон-
трольної роботи є формою поточного контролю. 
 
1. Зміст самостійної роботи  
 
На підставі лекційного матеріалу, вивчення літературних джерел та нор-
мативно-правових актів потрібно: 
2.1. Розробити організаційні заходи з охорони праці при виконанні робіт в элек-
троустановках. 
2.2. Дати визначення захисного заземлення, область його застосування.  
2.3. Навести електричну принципову схему захисного заземлення. 
2.4. Описати принцип дії захисного заземлення. 
2.5. Навести у вигляді ескізу конструкцію захисного заземлюючого пристрою 
електроустановки (ЕУ). 
2.6. Використовуючи класифікацію небезпечних та шкідливих виробничих фак-
торів (Дод. 1) визначити небезпечний фактор, який може діяти на працюю-
чих у разі невідповідності параметрів захисного заземлюючого пристрою. 
2.7. Розрахувати захисне заземлення ЕУ. 
2.8. Згідно з варіантом задачі (табл. 1, 2)студент повинен:  
1) викласти умови задачі та її  вихідні дані; 
2) розрахувати захисний заземлюючий пристрій. 
3) надати ескіз розрахованого захисного заземлюючого пристрою ЕУ. 
 
2. Умова задачі 
 
Розрахувати розрахувати захисний заземлюючий пристрій ЕУ.  Привести ескіз 
розрахованого захисного заземлюючого пристрою ЕУ. Конкретні дані варіантів на-
ведені в табл. 1, 2. 
Виконати розрахунок захисного заземлюючого пристрою, привести принци-
пову електричну схему для мережі та ескіз розрахованого захисного заземлюючого 
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пристрою. Тип мережі -  трифазна з ізольованою нейтраллю.  Нормативна величина 
опору розтіканню електричного струму захисного заземлюючого пристрою – 4 Ом. 
Конкретні дані варіантів наведені в табл.1. 
Вказівки до вирішення задачі: 
1. Накреслити електричну принципову схему захисного заземлення.                  
2. Привести схему захисного заземлюючого пристрою. 
3. Розрахувати захисний заземлюючий пристрій за відомою методикою.                                
 
4. Вибір варіанту задачі  
 
Вибір варіанту (вихідних даних) задачі виконується з урахуванням остан-
ньої цифри залікової книжки студента (табл. 1.).  
 
Таблиця 1. Варіанти задачі по розрахунку захисного заземлюючого пристрою ЕУ 
 
Найменування 
параметрів 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Напруга живлення, В 380 660 380 660 380 660 380 660 380 660 
Діаметр вертикальних 
електродів (стальна 
труба), мм 
30 35 40 45 30 35 40 45 55 60 
Довжина вертикаль-
них електродів,  м 
3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,5 
Відстань між верти-
кальними електрода-
ми,  м 
5,0 6,0 4,0 5,5 6,5 4,5 3,0 5,0 6,0 4,0 
Перетин сполучної 
смуги, мм 
40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 
Заглиблення 
сполучної смуги, м 
0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 
Кліматична зона 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 
Тип грунту 
Суг-
ли-
нок 
Пі-
сок 
Чер-
но-
зем 
Гли-
на 
Торф Супі-
сок 
Суг-
ли-
нок 
Торф Чер-
но-
зем 
Гли-
на 
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ДОДАТКИ 
 
Додаток 1 
ГОСТ 12.1.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация. 
 
1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: 
 
– підвищена чи знижена температура повітря робочої зони; 
– машини, що рухаються, та механізми; 
– рухомі частини виробничого устаткування; 
– вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали; 
– конструкції, що руйнуються; 
– гірські породи, що обрушуються; 
– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 
– підвищений рівень шуму на робочому місці; 
– підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; підви-
щений рівень ультразвуку; 
– підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна; 
– підвищена чи знижена вологість повітря; 
– підвищена чи знижена рухливість повітря; 
– підвищена, чи знижена іонізація повітря; 
– підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні; 
– підвищений рівень статичної електрики; 
– підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 
– підвищена напруженість електричного поля; 
– підвищена напруженість магнітного поля; 
– відсутність чи недостача природного світла; 
– недостатня освітленість робочої зони; 
– підвищена яскравість світла; 
– знижена контрастність; 
– пряма і відбита блисткість; 
– підвищена пульсація світлового потоку; 
– підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 
– підвищений рівень інфрачервоної радіації; 
– гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів, уста-
ткування; 
– розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги); 
– невагомість; 
– підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися крізь 
тіло людини. 
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2. Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори. 
 
Група підрозділяється на дві підгрупи: 
2.1 – за характером впливу на організм людини: 
− загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикові фарби, 
етилований бензин та ін.); 
− дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.); 
− сенсибілізуючі - діючі як алергени (різні розчинники на основі нітросполук та ін.); 
− канцерогенні - які викликають ракові захворювання (нікель і його з'єднання, окис-
ли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли та ін.); 
− мутагенні, що приводять до зміни спадкоємної інформації (свинець, марганець, 
радіоактивні речовини та ін.). 
 
2.2 – за шляхом проникнення в організм людини: 
– через дихальні шляхи; 
– через травний тракт; 
– через шкіру. 
 
3. Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори. 
Ця група включає об'єкти, вплив яких викликає травми чи захворювання: 
– мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спірохети, гриби, найпростіші); 
– макроорганізми (рослини, тварини). 
 
4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі фактори: 
- фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);  
- нервово-психічні перевантаження (розумове перевантаження, переванта-
ження аналізаторів, монотонність праці та емоційні перевантаження). 
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